Podgrzewacz pojemnosciowy mini 50L

wigczy¢ do istniejgcej instalacji wody zimnej

nad umywalkowy o mocy 1800 W

2xPEX 16x2
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Uwagi:

PRZEBUDOWA - LAZIENKI PIETRO 1:50

INSTALACJA WODOCIAGOWA

OBJASNIENIA

przewody wody zimnej
przewody wody cieptej

Pp - ztgczka pisuarowa
PU - ptuczka ustepowa
Zw - ztgczka do weza
Um - umywalka

1. Stosowac rury PEX w otulinach izolacyjnych

2. Rury schowac w bruzdach sciennych lub warstwach izolacyjnych posadzki

3. Podejscia sanitariatow schowac¢ w bruzdach sciennych
4. Stosowac otuline izolacyjng o grubosci 13 mm na wszystkich rodzajach przewoddéw
5. Przed bateriami zamontowac zaworki odcinajgce z filtrami.
6. Podgrzewacze zabezpieczy¢ zaworem zwrotnym, oraz zaworem bezpieczenstwa
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TECHNO ,,TECHNOPROJEKT” in:. Piotr Wojtan

PROJEKT  Suckowice 65 27-425 Wasnidw tel. (41) 2646216 kom. 500714158 NIP 661-145-97-07

Skala:

1:50

Nr rysunku:

1S-1

Inwestycja:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN GOSPODARCZO-MAGAZYNOWYCH NA POMIESZCZENIA SANITARNE
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE W CELU ZWIEKSZENIA ILOSCI SANITARIATOW.

Inwestor: Adres inwestycji:

GMINA KUNOW
ul. Warszawska 45B 27-415 Kundw

Kunow ul. Szkolna 1
dziatka nr ew. 1270/3 obreb 0001

Specjalnos¢ ‘ Projektant ‘ Nr uprawnien ‘ Data‘

Podpis

Instalacje sanitarne|

(projektant)

inz. tukasz Skowierzak SWK/0137/PWBS/15

PAZDZIERNIK 2019

Temat rysunku:
PRZEBUDOWA

POMIESZCZENIA
NA PIETRZE
INST. WODOCIAGOWA
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