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System pracy sieci nN: TN­C
Ochrona od porażeń nN: samoczynne
wyłączanie zasilania
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ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIĘCIA ­ TN­C
ST Janik 1 ­ stacja napowietrzna

Własność PGE DYSTRYBUCJA S. A.
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Istn. 3xAL 35mm²+25mm2 do demontażu Al 1x25mm2 dł. Lt=600m
proj. ASXSn2x25mm2 dł. Lt=600m / Lc=624m

obw. 2 tor dolny

istn. AL 4x50mm²+25mm2 do demontażu Al 1x25mm2 Lt=70m
proj. obw. 1 AsXSn 2x25mm² Lt=70m / Lc=75m

Obwody odejściowe
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­ projektowane miejsce przyłączenia żyły zasilającej
obwód oświetlenia
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Istn. 3xAL 35mm²+25mm2 do demontażu Al 1x25mm2 dł. Lt=478
proj. ASXSn2x25mm2 dł. Lt=478m / Lc=497m
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