
STACJA KOLONIA JANIK 3

System pracy sieci nN: TN-C
Ochrona od porażeń nN: samoczynne
wyłączanie zasilania

- projektowana oprawa o mocy 40W
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ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIĘCIA - TN-C
ST Kolonia Janik 3 - stacja napowietrzna

Własność PGE DYSTRYBUCJA S. A.

istn. AsXSn 4x50mm²+25mm2 obw. 3 Lc=373m
(na majątku PGE Dystrybucja S.A.)

proj. AsXSn 2x25mm2 Lt=373 / Lc=388m (własność UG Kunów)

Obwody odejściowe

- projektowane miejsce przyłączenia żyły zasilającej
obwód oświetlenia

Istn.Istn. Istn. Istn.

17
K-10/E

proj.
SE 45.328/10

R≤10Ω


