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ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIECIA - TN-C
ST Kotarszyn 4 - stacja napowietrzna
Wiasnost PGE DYSTRYBUCJA S. A

SON NA ZERDZI STACJT

System pracy sieci nN: TN-C
Ochrona od porazen nN: samoczynne
wylgczanie zasilania
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- projektowana oprawa o mocy 40W

- miejsce ia zyly
obwdd oswietlenia

4F

Spektrum Kielce Sp. z o. o.

Modernizac ja oswletlenla ullcznego

Temat w gminie Kundw
Adres Kotarszyn 4, gm Kunoéw
ST Kotarszyn 4
Inwestor Gmina Kundw
Rysunek Schemat ideowy sieci z szafy
SON Kotarszyn 4
Pro jektowat Michot Siuda
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